AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG
ILV Karnten, Lebensmitteluntersuchung

Abs. Amt der Kérntner Landesregierung, Institut fiir Lebensmittelsicherheit,

Veterindrmedizin und Umwelt des Landes Kédmten, Kirchengasse 43, 3020 Klagenfurt

am Wérthersee — ,t
ey o by s

-~ 17§ CA | a4 g

Mardgsiazinde Eberstein

14 Nov. 23

Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1
9372 Eberstein

U-Zahl: W-202328394

LAND

= KARNTEN

Datum | 06.11.2023
uzahl| W-202328394

Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!

Auskiinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon | 0664-80536 15258
Fax | 050-536-15250
__ E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at

Seite | 1 von 3

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschlieRlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt auBerdem der Gebdhrenpflicht gemaR § 14, TP 14 des
Geblihrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzien Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitatsriicksichten von einer &ffentiichen Behérde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielaltigung ist ohne schrifiche Genehmigung der Anstalt nicht zuldssig. Privat iiberbrachie Praben sind zur Vorlage bei der Behdrde nicht gesignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 3, (WVA St. Oswald)
Desinfektion, Aufb.: { /-/ohne
Probe: 9372EBEG ZH - GH Messner, Brunnen  K6997718
Trinkwasser
Auftraggeber: Marktgemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein

Entnommen am:

Eingelangt am:

19.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Karnten) *
19.10.2023 Untersuchung: 19.10.2023 - 25.10.2023

* wurde die Probe nicht vam ILV Karnten gezogen, so gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie vom Kunden Ubermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO
Untersuchung Ergebnis IPW? PW2 Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) 1ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 11:40 OENORM M 6620
Wassertemperatur 13,710,7 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 162 £ 17 pSicm 2500 OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Tritbung keine OENORM M 6620
ungewshniicher Geruch oder nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos 0 OENORM M 6620
Geschmack vor Ort . OENORM M 6620
MIKROBIOLOGIE INFO
Untersuchung _Ergebnis iPW" pw2 Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar  KBE/mI 20 {300) 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 0 KBE/m! || 100 (1000) 5000 EN I1SO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100ml 0 ONORM EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/100ml |  0(25) 100 ONORM EN I1SO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100mi o EN ISO 7899-2
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ORGANOLEPTIK INFO

Untersuchung _Ergebnis IPW" PW2 Methode
Farbung (436nm) <0,1 1/m 0,5(1) EN ISO 7887
Geruch 0 0 ONORM M6620
Geschmack 0 1(2) 0 ONORM M6620

CHEMIE INFO

Untersuchung Ergebnis IPW" pw2 Methode
Gesamthirte 46+1,0 °dH 24 DIN 38409-6
Hydrogenkarbonat 7519 mg/l 450 DIN 38409-7
Karbonathérte 34109 °dH 22 DIN 38409-7
fzurebindungsvermégen bis pH 1,28 + 0,07 mmoll 15 DIN 38409-7
Tribung NTU 0,10 £ 0,01 NTU 1(5) EN ISO 7027-1
Wassertemperatur 21,711 °C OENORM M 6616
pH-Wert 73+0,2 65-95 DIN EN ISO 10523
Elektrische Leitféhigkeit bei 20°C 157 + 16 pS/cm 2500 EN 27888
TOC <0,5 mgfl 5 EN 1484
Ammonium < 0,0052 mg/t 0.5 (5) 55 ISO 7150-1
Calcium geldst 25+ 4 mgil 400 EN ISO 14911
Chlorid 50+£0,8 mo/l 200 (220) EN iSO 10304-1
Eisen gesamt []2 ug/l 200 (400) EN ISO 17294-2
Kalium geldst 1,30 £ 0,20 mgh 50 EN ISO 14911
Magnesium gelést <5 mgll 150 EN 1SC 14911
Mangan gesamt <2 o/l 50 (100) 250 EN ISO 17294-2
Natrium geldst 28+0,5 mghl 200 (220) EN ISO 14911
Nitrat <50 mg/l 50 EN ISO 10304-1
Nitrit [.]0,003 mgil 0,1 EN 26777
Sulfat 7011 mgft 250 (275) EN 1SO 10304-1
lonenbilanz -0,161 mvall berechnet
Sattigungsindex -1,01 berechnet

"indikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl It. Codex B1, (tolerierbarer Wert) # Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGBI, |l
304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung It. Codex B1
[..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 27.10.2023 08:11:54 Dr. Elisabeth Fuchs-Gade, MSc MSc BSc e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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GUTACHTEN W-202328394

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterin)

- o | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elekironischen Signatur finden Sie unter:
LAND KARNTEN | https:/iwww.kin.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftiche,
- personliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wahrend ihrer Amtsstunden gepriift werden.

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/






AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG
ILV K&rnten, Lebensmitteluntersuchung

Abs: Amt der Karntner Landesregierung, Institut fiir Lebensmittelsicherheit,
Veterindrmedizin und Umwelt des Landes Karnten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt

am Warthersee

Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1
9372 Eberstein

LAND

e
[
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14 Nov, U3

U-Zahl

= KARNTEN

Datum | 06.11.2023
W-202328479

Bei Eingaben U-Zah! anfiihren!

Auskiinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon | 0664-80536 15258

Fax | 050-536-15250

| E-Mail| abt5.lua@kin.gv.at
[ seite| 1 von 3

U-Zahl: W-202328479

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschliefilich auf die unter obiger Unt

hungszahl unts

hte Probe. Es unterliegt auBerdem der Gebiihrenpflicht gemafl § 14, TP 14 des

Gebiihrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Persanenkreis dienen soll und nicht aus Sanitatsricksichten von einer dffentiichen Behdrde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfiitigung ist ohne schriftiche Genehmigung der Anstalt nicht zuléssig. Privat iiberbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behdrde nicht gesignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA:
Desinfektion, Aufb.:

Probe:

Trinkwasser

Auftraggeber:
Entnommen am:

Eingelangt am:

9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 1
/1 UV / vor Desinfektion

9372EBEG Einlauf HB Petschon VOR UV~ A2008944
Marktgemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein
18.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Kérnten) *
18.10.2023 Untersuchung: 18.10.2023 - 23.10.2023

* wurde die Prabe nicht vom ILV Kamten gezogen, so gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie vom Kunden Ubermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO

Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt? Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW 1SO 19458 a) 1ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 09:05 OENORM M 6620
Wassertemperatur 92+0,5 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 520 £ 60 pS/em OENORM EN 27888
Farbung farblos OENOCRM M 6620
Tribung keine OENORM M 6620
ungewdhnlicher Geruch oder nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos OENORM M €620
Geschmack vor Ort - OENORM M 6620

MIKROBIOLOGIE INFO

Untersuchung Ergebnis normal” | eriaubt? Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar  KBE/m! EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C <10 KBE/m EN ISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/250ml ONORM EN 1SO 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/250ml ONORM EN ISO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/250ml EN ISO 7899-2

9020 Klagenfurt am Wérthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Intemet: www.lua ktn.gv.at
Amtsstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00 , Freitag 7:30 — 13:00
IBAN: ATO6 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben .

UID Nr.: ATU 36845800
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DVR: 0062413 | Zu U-Zahl: W-202328479 Seite 2 von 3
Pseudomonas aeruginosa nicht nachweisbar KBE/250ml EN ISO 16266
Clostridium perfringens nicht nachweisbar KBE/250ml 1ISO 14189

CHEMIE INFO
Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt? Methode
UV-Durchléssigkeit 677 %M0cm 20 DIN 38404-3
Trilbung NTU 0,20 £ 0,02 NTU 1 EN ISO 7027-1

"Wert fiir Indikatorparameter, (tolerierbar) ?Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBI. Il 304/01

idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

Zeichnungsberechtigt: 27.10.2023 08:13:10 Dr. Elisabeth Fuchs-Gade, MSc MSc BSc e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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GUTACHTEN W-202328479

Die bakteriologische Untersuchung des Wassers vor der UV-Anlage dient lediglich zur Uberpriifung der
Wirksamkeit der Desinfektionsanlage.

Es erfolgt daher keine lebensmittelrechtliche Beurteilung.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterln)

= . Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LAND KARNTEN | https/fiwww.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
- persbnliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wahrend ihrer Amtsstunden gepriift warden,

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/






AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG = A
ILV Kérnten, Lebensmitteluntersuchung LA N D = KA R NTE N

| paum| 06.11.2023
Abs. Amt der K nd i , Institut fiir Leb ittelsicherheit, B = ]
Veteringrmedizin und Unwelt des Landes Kémien, Kichengasse 43, 9020 Kiagenfurt | vzani| W-202328384
am Worthersee Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!
E_ e v.::-iangt Auskiinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr

Marktgemeinde Eberstein | [ iziidocincinde Ebersiein Telefon | 0664-80536 15258

- Fax | 050-536-15250
Unterer Platz 1 14, Nov, 423 E-Mail| abt5.lua@ktn.gv.at
9372 Eberstein [ sete] 1von 3

U-Zahl: W-202328384

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschlieflich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt auBerdem der Gebiihrenpflicht gemaR § 14, TP 14 des
Gebilihrengesetzes 1957, wenn as als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitétsriicksichten von einer 6ffentlichen Behérde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfiltigung ist ohne schrifliche Genehmigung der Anstalt nicht zutassig. Privat tiberbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behdrde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 1
Desinfektion, Aufb.: ! /-/ohne
Probe: 9372EBEG Zapfhahn - Caritas Haus Anna  K4217508
Trinkwasser
Auftraggeber: Marktgemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein
Entnommen am: 18.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Kérnten) *
Eingelangt am: 18.10.2023 Untersuchung: 18.10.2023 - 23.10.2023
* wurde die Probe nicht vom ILV Kamten gezogen, so gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie vom Kunden iibermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben
PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO
Untersuchung Ergebnis IPWY PW? Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) 1SO 19458
Zeitpunkt Probenahme 09:30 OENORM M 6620
Wassertemperatur 16,4 £ 0,9 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 350 £ 40 pSiem OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Tribung keine OENORM M 6620
ungetrahniicher Gaich odar nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos 0 OENORM M 6620
Geschmack vor Ort ohne OENORM M 6620
Besonderheiten
MIKROBIOLOGIE INFO
Untersuchung Ergebnis IPW? Pw2 Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C <10 KBE/mi 20 (300) 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 0 KBE/m! || 100 (1000) 5000 ENISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100ml 0 ONORM EN IS0 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/M00mI || 0 (25) 100 ONORM EN SO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml 0 EN ISO 7899-2
9020 Klagenfurt am Wérthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua ktn.gv.at LT
Amtsstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00, Freitag 7:30 — 13:00 - e
IBAN: ATO6 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben . - AQ
UID Nr.: ATU 36845900 _
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"indikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl It. Codex B1, (tolerierbarer Wert) 2 Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGBI. I}
304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung It. Codex B1
[..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 23.10.2023 13:52:09 Kathrin Truppe, Bsc e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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GUTACHTEN W-202328384

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterin)

= o Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LAND KARNTEN | nhttps:/fwww.kin.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
= personliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wéhrend ihrer Amtsstunden gepriift werden.

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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patum | 06.11.2023

Abs. Amt der Karntner Landesregierung, Institut fiir Lebensmittelsichefheit, U-Zahl -
Veterindrmedizin und Umwelt des Landes Kémten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt w 202328385
am Warthersee Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!

Auskinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon | 0664-80536 15258
Fax | 050-536-15250
E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at

Seite | 1 von 3

Marktgemeinde Eberstein

T Eingslangt
Unterer Platz 1 | Marktgemeinde Eberstein
9372 Eberstein '

x

. 14 Nov. 23

U-Zahl: W-202328385 \

\L”/__,_

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschlieBlich auf die unter obiger Uniersuchungszahl untersuchte Probe. Es unteriegt auBerdem der Gebiihrenpflicht gemal § 14, TP 14 des
Gebiihrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Parsonenkreis dienen soll und nicht aus Sanitétsriicksichten von einer dffentlichen Behdrde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfiltigung ist ohne schrifliche Genehmigung der Anstalt nicht zuldssig. Privat Gberbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behdrde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 1

Desinfektion, Aufb.: ! I-/ohne

Probe: 9372EBEG Zapfhahn - Kindergarten, Kiiche = K1896587R1

Trinkwasser

Auftraggeber: Markigemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein

Entnommen am: 18.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Kérnten) *

Eingelangt am: 18.10.2023 Untersuchung: 18.10.2023 - 25.10.2023
* wurde die Probe nicht vom ILV Kémten gezogen, so gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie vom Kunden Gbermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO
Untersuchung Ergebnis IPWY PW2 Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) 1ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 10:10 OENORM M 6620
Wassertemperatur 14,6 +£0,8 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 159 £ 16 uS/cm 2500 OENORMEN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Triibung keine OENORM M 6620
engewchnlicher Gafichiedet nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos 0 OENORM M 6620
ohne
Geschmack vor Ort Besonderheiten OENORM M 6620
MIKROBIOLOGIE INFO
Untersuchung Ergebnis IPWY pPw? Methode

Koloniebildende Einheiten 37°C <10 KBE/mi 20 (300) 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 20 KBE/ml || 100 (1000) 5000 EN ISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100mi 0 ONORM EN IS0 9308-1
Coliforme Bakterien <4 KBE/0Om! || 0(25) 100 ONORM EN ISO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml 0 EN ISO 7899-2

9020 Klagenfurt am Wérthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua kin.gv.at et 4
Amtsstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00 , Freitag 7:30 ~ 13:00 " -
IBAN: ATO6 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben .

UID Nr.: ATU 36845900
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ORGANOLEPTIK INFO

Untersuchung Ergebnis IPW" PW3 Methode
Farbung (436nm) <0,1 1/m 0,5 (1) EN ISO 7887
Geruch 0 0 ONORM M6620
Geschmack 0 1(2) 0 ONORM M6620

CHEMIE INFO

Untersuchung Ergebnis IPW" Pw2 Methode
Gesamtharte 37+0,8 °dH 24 DIN 38409-6
Hydrogenkarbonat 68+ 18 mgil 450 DIN 38409-7
Karbonatharte 3,1+0,8 °dH 22 DIN 38409-7
fi”’ebi"dungs"e'mége" bis pH 1,17 £ 0,06 mmol 15 DIN 38409-7
Triibung NTU 0,50 + 0,05 NTU 1(5) EN ISO 7027-1
Wassertemperatur 229+1,2 °C OENORM M 6616
pH-Wert 70+£0.2 65-95 DIN EN ISO 10523
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 160 + 16 uSfem 2500 EN 27888
TOC <05 mgft 5 EN 1484
Ammonium < 0,0052 mgft 0.5 (5) 5,5 1SO 7150-1
Calcium geldst 14,2 +22 mg/l 400 EN ISO 14911
Chlorid 54+0,9 mgfl 200 (220) EN ISO 103041
Eisen gesamt <10 g/l 200 (400) EN ISO 17294-2
Kalium gelost 22104 mgfl 50 EN ISO 14911
Magnesium geldst 73111 mgfl 150 EN I1SO 14911
Mangan gesamt <2 ug/l 50 (100) 250 EN ISO 17294-2
Natrium gel&st 47+0,8 mg/l 200 (220) EN I1SO 14811
Nitrat 97+15 mgi 50 EN ISO 10304-1
Nitrit < 0,007 mgil 0,1 EN 26777
Sulfat 86+1,3 mg/l 250 (275) EN I1SO 10304-1
lonenbilanz 0,087 mvall berechnet
Sattigungsindex -1,54 berechnet

"ndikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl It. Codex B1, (tolerierbarer Wert) 2 Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGB!. ||
304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung it. Codex B1
[..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 27.10.2023 08:11:30 Dr. Elisabeth Fuchs-Gade, MSc MSc BSc¢ ¢.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua. ktn.gv.at/
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GUTACHTEN W-202328385

erhéhte Werte:
TW Mikrobiologie - Coliforme Bakterien : 1 KBE/100ml

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefihrten Untersuchungen den
Mindestanforderungen des §3 Abs 1 der Trinkwasserverordnung, BGBI I} 304/2001 idgF, jedoch nicht
den Anforderungen des Anhangs |, Teil C. Die Uberschreitungen der Indikator- Parameterwerte sind
noch tolerierbar.

Auf die Verpflichtungen der TWV (Ursachenforschung, MaRnahmen) sei jedoch hingewiesen.

Aufgrund einer Methodenumstellung werden vermehrt coliforme Keime nicht fakalen Ursprungs
detektiert, weswegen ein Riickschluss auf eine fakale Verunreinigung iiber den Parameter "coliforme
Keime" nicht mehr maglich ist.

Mag. Edith Rassi
{(Gutachterlin)

W .. Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priffung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LAND KARNTEN | https//www.kin.gv.atamtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftiiche,
- persénliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wihrend ihrer Amtsstunden gepriift werden.

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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patum | 06.11.2023

Abs: Amt der Karntner Landesregierung, Institut fiir Lebensmittelsicherheit, : A
Veterindrmedizin und Unwelt de Landes Kimten, Kirchengasse 43, 8020 Kiagenfurt | uzah| W-202328387
am Wortherses Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!

r r——— Auskiinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Marktgemeinde Eberstein i : -ﬂ,.,,i“'nb‘.*""'angt Telefon | 0664-80536 15258

{ teaisigemeinde Eberstein Fax | 050-536-15250
Unterer Platz 1 r' 14 N ZUZ 3 E-Mail | abt5.lua@kin.gv.at
9372 Eberstein - « NOV.

I . Seite | 1 von 3

U-Zahl: W-202328387 |

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschlieBlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterisgt auBerdem der Gebihrenpflicht gemal § 14, TP 14 des
Gebiihrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitatsriicksichten von einer &ffentiichen Behdrde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielféltigung ist ohne schrifliche Genehmigung der Anstalt nicht zulassig. Privat iiberbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behdrde nicht gesignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 1
Desinfektion, Aufb.: { [-/ohne
Probe: 9372EBEG Zapfhahn - Volksschule, Eberstein, WC Knaben  A2008967
Trinkwasser
Auftraggeber: Marktgemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein
Entnommen am: 18.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Karnten) *
Eingelangt am: 18.10.2023 Untersuchung: 18.10.2023 - 23.10.2023
* wurde die Probe nicht vom ILV Kérnten gezogen, so geften die Ergebnisse fiir die Probe wie vormn Kunden bermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben
PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO

Untersuchung Ergebnis IPW? Pw2 Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 10:35 OENORM M 6620
Wassertemperatur 16,9+ 0,9 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 520 £ 60 uSfom OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Tribung keine OENORM M 6620
ungewdhnlicher Geruch oder .
Geschmack nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos 0 OENORM M 6620

ohne
Geschmack vor Ort Bescndethaian OENORM M 6620
MIKROBIOLOGIE INFO

Untersuchung Ergebnis IPW" PW2 Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar  KBE/ml 20 (300) 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 0 KBE/ml || 100 (1000) 5000 EN ISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100ml 0 GNORM EN I1SO 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/100ml 0 (25) 100 ONORM EN ISO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml 0 EN ISO 7899-2

9020 Klagenfurt am Worthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua ktn.gv.at
Amtsstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00 , Freitag 7:30 — 13:00

GouLng Aegy,
¢ Sy
IBAN: ATO8 5200 0D00 0115 0014 , BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben . ',A

ot
<
UID Nr.: ATU 36845900
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DVR: 0062413 | Zu U-Zahl: W-202328387 Seite 2 von 3

" indikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl it. Codex B1, (tolerierbarer Wert) 2 Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGBI. Il
304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung It. Codex B1
[..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 23.10.2023 13:52:26 Kathrin Truppe, Bsc e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/



DVR: 0062413 | Zu U-Zahl: W-202328387 Seite 3 von 3

GUTACHTEN W-202328387

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterin)

‘ ™ o Dieses Dokument wurde amissigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LAND KARNTEN | btips://www.kin.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
l - persénliche oder telefonische Rickfrage bei der erledigenden Stelle wihrend ihrer Amtsstunden gepriift werden.,

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/






AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG
ILV K&rnten, Lebensmitteluntersuchung

Abs:. Amt der Kérntner Landesregiérung, Institut fiir Lebensmittelsicherheit,
Veterindmmedizin und Umwelt des Landes Kémten, Kirchengasse 43, 8020 Klagenfurt

am Warthersee

Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1
9372 Eberstein |

U-Zahl: W-202328388

Eingelangt

14. Nov, 273

Marktgemeinde Ebarstein

LAND

Datum

U-Zahl

Auskiinfte

Telefon

Fa:

x

E-Mail

= KARNTEN

06.11.2023
W-202328388

Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!

Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
0664-80536 15258
050-536-15250
abt5.lua@ktn.gv.at

Seite | 1 von 3

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschlieRlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt auBerdem der Gebiihrenpflicht gemaB § 14, TP 14 des
Gebilhrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitatsriicksichten von einer 6ffentlichen Behdrde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfligung ist ohne schrifiche Genehmigung der Anstalt nicht zuléssig. Privat iiberbrachte Praben sind zur Vorlage bei der Behdrde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 1

Desinfektion, Aufb.: ! 1-/ohne

Probe: 9372EBEG Zapfhahn - GH Lieg| K4217517
Trinkwasser

Auftraggeber: Marktgemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein

Entnommen am:

Eingelangt am:

18.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Karnten) *
18.10.2023 Untersuchung: 18.10.2023 - 25.10.2023

* wurde die Probe nicht vom ILV Kérnten gezogen, so gelten die Ergebnisse fir die Probe wie vom Kunden Gbermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO

Untersuchung Ergebnis IPW" PW? Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW 1ISO 19458 a) 1ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 10:45 OENORM M 6620
Wassertemperatur 13,0107 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 350 + 40 pSicm 2500 OENORM EN 27888
Férbung farblos OENORM M 6620
Trilbung keine OENORM M 6620
ungewdfinlicher Geruch oder nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos 0 OENORM M 6620
Geschmack vor Ort Bosoonne oo OENORM M 6620

MIKROBIOLOGIE INFO

Untersuchung Ergebnis IPw" PW2 Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C <10 KBE/ml || 20 (300) 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 4 KBE/ml | 100 (1000) 5000 EN ISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100ml 0 ONORM EN 1S0 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/100ml | 0 (25) 100 ONORM EN ISO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml 0 EN ISO 7899-2

9020 Klagenfurt am Warthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua.ktn.gv.at
Amisstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00 , Freitag 7:30 — 13:00

IBAN: ATOB 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT 2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben .

UID Nr.: ATU 36845900
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DVR: 0062413 | Zu U-Zahl: W-202328388 Seite 2 von 3
ORGANOLEPTIK INFO
Untersuchung Ergebnis IPWY PW3 Methode
Farbung (436nm) <0,1 1/m 0,5 (1) EN ISO 7887
Geruch 0 0 ONORM M6620
Geschmack 0 1(2) 0 ONORM M6620
CHEMIE INFO
Untersuchung Ergebnis PW" PW? Methode
Gesamtharte 98%2,1 °dH 24 DIN 38409-6
Hydrogenkarbonat 200 £ 50 mg/l 450 DIN 38409-7
Karbonatharte 9,1+23 °dH 22 DIN 38409-7
fg”rebi"dungs"e""age” bis pH 3,30 £ 0,17 mmolr 15 DIN 38409-7
Triibung NTU 0,40 £ 0,04 NTU 1(5) EN ISO 7027-1
Wassertemperatur 2301%1,2 °C OENORM M 6616
pH-Wert 7,8+0,2 85-95 DIN EN ISO 10523
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 350 + 40 pS/em 2500 EN 27888
TOC <0,5 mgi 5 EN 1484
Ammonium < 0,0052 mg/l 0,5 (5) 55 1SO 7150-1
Calcium geldst 508 mg/l 400 EN ISO 14911
Chlorid 23+04 mgil 200 (220) EN ISC 10304-1
Eisen gesamt 14,0+1,6 pg/t 200 (400) EN ISO 17294-2
Kalium gelést 4107 mgl 50 EN ISO 14911
Magnesium gelést 126+1,9 mgl 150 EN ISO 14911
Mangan gesamt 3004 ugf 50 (100) 250 EN ISO 17294-2
Natrium geldst 3,3+0,5 mg/l 200 (220) EN ISO 14911
Nitrat <50 mgil 50 EN ISO 10304-1
Nitrit < 0,007 mgfl 0.1 EN 26777
Sulfat 17,9227 mg/l 250 (275) EN 1SO 10304-1
lonenbilanz 0,059 mvall berechnet
Sattigungsindex 0,146 + 0,030 berechnet

" Indikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl It. Codex B1, (tolerierbarer Wert) ? Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGBI. I!

304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung It. Codex B1

[..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 06.11.2023 11:55:25 Karoline Neumeister e.h.

** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/




DVR: 0062413 |

Zu U-Zahl: W-202328388 Seite 3 von 3

GUTACHTEN W-202328388

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI |l 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterin)

LAND

= KARNTEN

Dieses Dokument wurde amtssigniert, Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https:/hwww kin.gv.at/amtssignatiur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persdnliche oder telefonische Riickfrage bei der eredigenden Stelle wahrend ihrer Amtsstunden gepriift werden,

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/






AMT DER KARNTN S G [ A
v Ké:ﬂEen, LebensmitteEltlj:tle-l:lzr?uﬁg REGIERUN LA N D = KA R N T E N

Datum | 06.11.2023

Abs: Amt der Kérntner Landesregiemng, Institut fiir Lebensmittelsicherheit, U-2ahi N-

Veterinarmedizin und Umwelt des Landes Kémten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt w 202328389

am Worthersee Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!
_____ T Auskintte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr

Marktgemeinde Eberstein Eingeia N Telefon | 0664-80536 15258

Markigemeinde EDarst=id Fax| 050-536-15250
{ E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at

{4, Nov. 4043 ‘.

x

Unterer Platz 1
9372 Eberstein

{ [ Seite | 1 von 3
U-Zahl: W-202328389

Das vorliegends Zeugnis bezieht sich ausschlieRlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe, Es unterfiegt auBerdem der Gebiihrenpflicht gemaR § 14, TP 14 des
Gebiihrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitétsriicksichten von einer Sffentlichen Behdrde oder einem Amt gefordert

wird. Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist ohne schrifliche Genehmigung der Anstalt nicht zul3ssig. Privat iiberbrachte Praben sind zur Vorlage bei der Behdrde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 1

Desinfektion, Aufb.: { I-/ohne

Probe: 9372EBEG Zapfhahn - Dolomitenwerk ~ K1895879R1

Trinkwasser

Auftraggeber: Marktgemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein

Entnommen am: 18.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Kérnten) *

Eingelangt am: 18.10.2023 Untersuchung: 18.10.2023 - 23.10.2023
* wurde die Probe nicht vom ILV Kamten gezogen, so gelten die Ergebnisse fir die Probe wie vom Kunden libermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO
Untersuchung Ergebnis IPW" Pw2 Methode

Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) 1ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 09:55 OENORM M 6620
Wassertemperatur 149+0,8 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 520 + 60 pSfem OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Tribung keine OENORM M 6620
ungewohnlicher Geruch oder i

Geschmack nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos 0 OENORM M 6620

ohne
Geschmack vor Ort Besonderheiten OENORM M 6620
MIKROBIOLOGIE INFO
Untersuchung Ergebnis IPW? PW? Methode

Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar ~ KBE/ml 20 (300) 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 20 KBE/mI || 100 (1000) | 5000 EN ISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar  KBE/100ml 0 ONORM EN 1SQ 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/0Oml || 0 (25) 100 ONORM EN IS0 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml 0 EN ISO 7899-2

9020 Klagenfurt am Wérthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet. www.lua.ktn.gv.at ol s b
Amtsstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00 , Freitag 7:30 — 13:00 ¥ d
IBAN: AT06 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben . ;

UID Nr.: ATU 36845900



DVR: 0062413 | Zu U-Zahl: W-202328389 Seite 2 von 3

Y Indikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl It. Codex B1, (tolerierbarer Wert) 2 Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGBL. Il
304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung It. Codex B4
[-] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 23.10.2023 13:52:37 Kathrin Truppe, Bsc e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung *

Informationen auch unter http://www.lua ktn.gv.at/



DVR: 0062413 | Zu U-Zahi: W-202328389 Seite 3 von 3

GUTACHTEN W-202328389

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterin)

= o Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LAND KARNTEN | hitps:/fwww.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
- persdnliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle withrend ihrer Amtsstunden gepriift werden.

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/






AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG

ILV Kérnten, Lebensmitteluntersuchung

Abs: Amt der Karntner Landesregierung, Institut fiir Lebensmittelsicherheit,
Veterinarmedizin und Umwelt des Landes Kérnten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt

am Warthersee

Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1
9372 Eberstein

Eingelangt

Marktgemeinde Eberstein

1 4. Nov. 2023

U-Zahl: W-202328390

|

LAND

U-Zahl

Datum

06.11.2023
W-202328390

Bei Eingaben U-Zah! anfiihren!

Auskinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon | 0664-80536 15268

Fax 050-536-15250

= KARNTEN

E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at

[ seite 1von 3

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschiieflich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es untediegt auBerdem der Gebiihrenpflicht gemaR § 14, TP 14 des
Gebithrengesetzes 1957, wenn es als Auswels einem unbegrenzten Parsonenkreis dienen soll und nicht aus Sanitstsriicksichten von einer Gffentlichen Behdrde oder sinem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist ohne schrifiche Genehmigung der Anstalt nicht zulassig. Privat iiberbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behrde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 1

Desinfektion, Aufb.: ! [-/ohne

Probe: 9372EBEG Zapfhahn - Gemeindeamt Eberstein
Trinkwasser

Auftraggeber: Marktgemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein

Entnommen am:

Eingelangt am:

18.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Karnten) *
18.10.2023 Untersuchung: 18.10.2023 - 23.10.2023

K1896716R1

* wurde die Probe nicht vom ILV Kémten gezogen, so gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie vom Kunden Gbermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO

Untersuchung Ergebnis IPW? PwW? Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 08:25 OENORM M 6620
Wassertemperatur 158+0,8 °c OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 520 £ 60 pSfem OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Triibung keine OENORM M 6620
e nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos 0 OENORM M 6620
Geschmack vor Ort Bosoonn® e OENORM M 6620

MIKROBIOLOGIE INFO

Untersuchung Ergebnis PW? PW? Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar ~ KBE/ml || 20 (300) 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 8 KBE/ml || 100 (1000) 5000 EN I1SO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100ml 0 ONORM EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/M0OmI | 0 (25) 100 ONORM EN ISO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml 0 EN ISO 7899-2

9020 Klagenfurt am Warthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua ktn.gv.at

Amtsstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 - 16:00 , Freitag 7:30 — 13:00

IBAN: ATO6 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben .

UID Nr.: ATU 36845900
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DVR: 0062413 | Zu U-Zahl: W-202328390 Seite 2 von 3

Yindikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl It. Codex B1, (tolerierbarer Wert) # Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGBI. 1
304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung It. Codex B1
[..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 23.10.2023 13:52:42 Kathrin Truppe, Bsc e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/



DVR: 0062413 |

Zu U-Zahl: W-202328390 Seite 3 von 3

GUTACHTEN W-202328390

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgeflihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

p——

Mag. Edith Rassi
(Gutachterin)

|
LAND = KARNTEN

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,

personliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wihrend ihrer Amtsstunden gepriift werden.

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/






AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG
ILV Karnten, Lebensmitteluntersuchung

LAND

Datum

Abs: Amt der Karntner Landesregierung, Institut fir Lebensmittelsicherheit,
Veterinarmedizin und Umwelt des Landes Karnten, Kirchengasse 43, 8020 Klagenfurt
am Wérthersee P

E— R
1 Einge< land .
| rstein

Markigemeinde Eberstein) harkigeme!nd® Ebe

1 4. Nov. 423

I

Unterer Platz 1
9372 Eberstein

U-Zah)

= KARNTEN

06.11.2023
W-202328391

Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!

| Auskiinfte

Telefon

Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
| Telefon | 0664-80536 15258
"~ Fax 050-536-15250

E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at

Seite |1 von 3

U-Zahl: W-20232839

Das voriiegende Zeugnis bezieht sich ausschlieBlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt auBerdem dor Gebiihrenpflicht gemaR § 14, TP 14 des
Gebilhrengesetzes 1957, wann es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitétsriicksichten von einer affentlichen Behdrde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfiltigung ist ohne schriffiche Genehmigung der Anstalt nicht zutassig. Privat liberbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behérde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9372EBEG Gemeindewasserversorgung Eberstein 1
Desinfektion, Aufb.: /1 UV-Anlage / nach Desinfektion
Probe: 9372EBEG Einlauf HB Petschon NACH UV
Trinkwasser
Auftraggeber: Marktgemeinde Eberstein Unterer Platz 1 9372 Eberstein

Entnommen am:

Eingelangt am:

K4217477

18.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Kéarnten) *
18.10.2023 Untersuchung; 18.10.2023 - 25.10.

2023

* wurde die Probe nicht vom ILV Karnten gezogen, so getten die Ergebnisse fiir die Probe wie vom Kunden Ubermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO

Untersuchung Ergebnis 1PW?" pPw32 Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 09:10 OENORM M 6620
Wassertemperatur 9,1+0,5 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 550 + 60 pSiem 2500 OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Triibung keine OENORM M 6620
g’;gsimha':;fhe’ Geniehiodar nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos OENORM M 6620

ohne
Geschmack vor Ort Besonderheiten OENORM M 6620
MIKROBIOLOGIE INFO

Untersuchung Ergebnis IPW" PW? Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar  KBE/ml 10 (20) 40 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C nicht nachweisbar  KBE/ml 10 (40) 80 EN ISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/250ml 0 GNORM EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/250m| 0 ONORMEN IS0 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/250ml 0 EN ISO 7899-2

9020 Kiagenfurt am Wérthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua ktn.gv.at

Amisstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 - 16:00 , Freitag 7:30 - 13:00

IBAN: AT06 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zah anzugeben .
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Pseudomonas aeruginosa nicht nachweisbar  KBE/250m| 0 EN ISO 16266
Clostridium perfringens nicht nachweisbar  KBE/250m| 0 1SO 14189
ORGANOLEPTIK INFO
Untersuchung Ergebnis IPW" PW3 Methode
Féarbung (436nm) <0,1 1/m 0.5 (1) ENISO 7887
Geruch 0 ONORM M6620
Geschmack 0 1(2) ONORM M6620
CHEMIE INFO
Untersuchung Ergebnis IPWY PW? Methode
Gesamtharte 1614 °dH 24 DiIN 38409-6
Hydrogenkarbonat 320 + 80 mgft 450 DIN 38409-7
Karbonatharte 15+ 4 °dH 22 DIN 38408-7
ié:isurebindungsvermégen bis pH 522 + 0,27 —— pe DIN 38409-7
Triibung NTU 0,70 £ 0,07 NTU 1(5) EN ISO 7027-1
Wassertemperatur 23112 °C OENORM M 6616
pH-Wert 8,0+0,2 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 510 + 60 pSlcm 2500 EN 27888
TOC 1,10+£0,15 mgil 5 EN 1484
Ammonium < 0,0052 mg/l 0,5 (5) 5,5 ISC 7150-1
Calcium gelést 88 + 14 mg/l 400 ENISO 14911
Chlorid 2104 mg/l 200 (220) EN ISO 10304-1
Eisen gesamt [.]2 Hg/l 200 (400) EN ISO 17294-2
Kalium gelost 1,30 £ 0,20 mg/ 50 EN ISO 14911
Magnesium gelést 15023 mgh 150 EN ISO 14911
Mangan gesamt <2 pg/l 50 (100) 250 EN ISO 17294-2
Natrium geldst 1,50 £ 0,23 mg/l 200 (220) EN I1SO 14911
Nitrat < 5,0 mg/l 50 EN ISO 10304-1
Nitrit < 0,007 mg/l 0,1 EN 26777
Sulfat 13,0£2,0 mgfl 250 (275) EN ISO 10304-1
lonenbilanz -0,079 mvalfl berechnet
Sattigungsindex 0,67 £0,14 berechnet

"indikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl It. Codex B1 + (tolerierbarer Wert) 2 Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGBL. Il
304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung It. Codex B1
[.] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 27.10.2023 08:11:45 Dr. Elisabeth Fuchs-Gade, MSc MSc BSc e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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GUTACHTEN W-202328391

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterln)

m " Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter: l
LAND KARNTEN https://www kin.gv.al/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
- personliche oder telefonische Riickirage bei der erledigenden Stelie wahrend ihrer Amtsstunden gepriift werden. ’

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/






